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単位 ℃ ℃ ppm ℃ ℃ ppm
1 964 160 2 〇 962 161 4 〇
2 961 160 3 〇 965 161 4 〇
3 957 160 3 〇 958 161 5 〇
4 955 160 4 〇 955 161 7 〇
5 965 160 6 〇
6 963 160 5 〇
7 963 160 4 〇
8 966 160 6 〇
9 968 160 7 〇

10 969 160 6 〇
11 959 160 9 〇
12 959 160 7 〇
13 962 160 8 〇
14 956 160 9 〇 955 161 7 〇
15 956 160 7 〇 956 161 6 〇
16 953 160 7 〇 959 161 7 〇
17 950 160 8 〇 963 161 7 〇
18 952 160 8 〇 953 161 7 〇
19 956 160 8 〇 959 161 7 〇
20 956 161 7 〇
21 957 161 8 〇
22 963 161 7 〇
23 959 161 7 〇
24 959 161 8 〇
25 960 161 8 〇
26 956 161 7 〇
27 953 161 6 〇
28 945 161 4 〇
29 957 161 6 〇
30 956 161 5 〇

月平均 960 160 6 ― 957 161 6 ―

クリーン２１長谷山　維持管理記録簿
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